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№ п/п Параметр Значение

1 климатическая зона Челябинск

2 температура, °C 40

3 длина, м —

4 ширина, м —

5 высота, м 6

6 площадь, м кв. 600

7
объем помещения, м
куб.

3600

8
свободный объем
помещения, м куб.

2880
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№ п/п Параметр Значение

1 климатическая зона Челябинск

2 температура, °C 40

3 длина, м —

4 ширина, м —

5 высота, м 16,2

6 площадь, м кв. 619,4

7
объем помещения, м
куб.

10034,28

8
свободный объем
помещения, м куб.

8027,42

№ п/п Наименование Занимаемая

площадь,

м кв.

Минимальное расстояние от

поверхности пожарной

нагрузки до нижнего пояса

ферм перекрытия H, м

1 Участок 1 122,4 13,6

№ п/п Наименование

материала (вещества)

Количество,

кг

Низшая теплота

сгорания, МДж / кг

1.1
Резина конвейерных лент
питателей

1350 33,52

1.2
Тканевой каркас
конвейерных лент
питателей

1350 21,54
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№ п/п Наименование

материала (вещества)

Количество,

кг

Низшая теплота

сгорания, МДж / кг

1.3
Тканевой каркас ленты
участка конвейера

250 21,54

1.4
Резина ленты участка
конвейера

250 33,52

23



№ п/п Название
Площадь (нагрузки)

м кв.

Удельная

пож. нагрузка

МДж / м кв.

Категория

1 Участок 1 122,4 719,73999 В3
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№

п/п

Наименование помещений

подлежащих

категорированию

Площадь,

м кв.

Категория Класс зоны

по ПУЭ

Класс зоны

по ФЗ 123

1
Предразгрузочное
помещение

600 Д

2
Помещение разгрузочного
узла 

619,4 В3 П-IIа П-IIа

№ п/п Наименование здания Категория

1 Разогрев и разгрузка Д
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